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Zapotrzebowanie na ciep 0 a normy

Lata budowy Wskanik zu ycia ciep a
kWh/nra
Do 1966 240 - 350
1967 - 1985 240 - 280
1985 - 1992 160 - 200
1993 - 1997 120 - 160
Od 1998 90 - 120
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Efekty termomodernizacii (1)
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Efekty termomodernizacii (2)

system system
sprawno Ci wysokosprawny | niskosprawny
wytwarzania 93% 50%
przesy u 97% 5%
regulacji 95% 5%
wykorzystania 98% 80%
ca kowita 84% 23%
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Efekty termomodernizacji (3)

Rodzaj prac termomodernizacyjnych Oszcz dno ciepa*

monta automatyki pogodowe; 5-10%

hermetyzacja instalacji, izolowanie
przewodow, zamontowanie zaworow

podpionowych i przygrzejnikowych 10-25%
monta ekranow zagrzejnikowych 5%
uszczelnienie okien i drzwi zewn trznych 5-8%
wymiana okien 10-15%
ocieplenie cian, stropow i stropodachow 10-40%

* 0Sszcz dno ciniesumuj Si  wprost
Intelligent Energy | :: ROSH .

Retrofitting of Social Ho




Audyt energetyczny (1)

czny bilans energii cieplnej w sezonie grzewczym

Qz - straty energii cieplnej przez przegrody zewn trzne, GJ/rok,

Qw - straty energii cieplnej przez przegrody wewn trzne, GJ/rok,

Qg - straty energii cieplnej przez przegrody przyleg e do gruntu ( ciany, pod ogi), GJ/rok,

Qa - zapotrzebowanie energii cieplnej na ogrzanie powietrza wentylacyjnego, GJ/rok,

Qsw - zyski ciep a od promieniowania s onecznego przez zewn trzne przegrody przezroczyste, GJ/rok,

Qi - bytowe zyski ciep a (ludzie, ciep a woda, o wietlenie, gotowanie, urz dzenia elektryczne), GJ/rok,

Qh - czne zapotrzebowanie ciep a z uwzgl dnieniem zyskow ciep a i sprawno ci ich wykerzystania;GIfrel
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Audyt energetyczny (2)

A — docieplenie cian zewntrznych
B — docieplenie stropodachu
C— wymiana stolarki okiennej, drzwi,

D — wymiana okien w piwnicach
E — usprawnienie instalacji wewtiznej poprzez:
monta nowych zaworow termostatycznych,
monta zaworow regulacyjnych na obiegach,

monta automatycznych zaworow odpowietraajch na pionach,
p ukanie instalaciji.

Intelligent Energy [ - RO ' [

Retrofitting of Social Housing




Audyt energetyczny (3)

Wariant Planowane| Roczna Oszczdno Planowana| Planowana R6 nica Prosty
przedsi wzi cia | nakady |oszczdno |[zapotrzebowania| kwota kwota mi dzy czas
ca kowite | kosztéw na energi (z rodkéw kredytu | 1/12 rocznych| zwrotu
energii uwzgl dnieniem | w asnych 80% 0szczdno ci
sprawno ci 20% kosztow
ca kowitej) energii
a m-czn rat
kapita ow
wraz z
odsetkami
N DO, | Q-Qi/Qe200% DO/12 —A | SPBT
V4 z Irok % V4 z z/m-c lata
ED1B1Al1C1| 248 886 21 375 33,3 49 777 199 109 9 11{6
ED1B1Al 232 917 20 648 32,1 46 583 186 334 62 1,31
E D1B1 84 785 11 325 18,6 16 95y 67 828 340 7|5
E D1 35 228 7 855 13,5 7 046 28 182 404 4.6
E 29 129 7 216 12,6 5 826 23 3083 394 4,0
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300 000 35,00
¢ 33,30
¢ 32,10
250 000 | - 30,00
- 25,00 )
— 200 000 + %
o o
g * 18,60 20005
¥ 150 000 + '
= o
£ - 15,00 §
N ¢ 13,50 X
& 100 000 | 13 0 3
- 10,00 &
W
50 000 + A5 ol 500
0 - : : . : l 0,00
wariant | wariant Il wariant lll wariant IV wariant V

Wariant | —docieplenie cian+stropodachu+wymiana okien+okien w piwnicach+modernizacja instalacj
Wariant Il - docieplenie cian+stropodachu+modernizacja instalacji+wymiana okien w piwnicach
Wariant Il - docieplenie stropodachu+modernizacja instalacji+wymiana okien w piwnicach
Wariant IV - modernizacja instalacji+wymiana okien w piwnicach
Wariant V - modernizacja instalacji
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Audyt energetyczny (4)

2. Wsp0 czynniki przenikania ciep a przez przegrody Stan przed Stan po
budowlane w pomieszczeniach ogrzewanych termomoder. [termomoder.
1. | ciany zewntrzne W/(m*K) 1,00 0,25
2. | Stropodach W/(m*XK) 0,70 0,22
3. | Strop piwnicy W/(m*XK) 1,73 1,73
4. | Okna W/(m*K) | 2,6;1,9; 4,55;
51 1,9;2,6

5. | Drzwi W/(m*K) 2,5 1,9
6. | Inne W/(m*XK) - -
3. Sprawno ci sk adowe systemu ogrzewania
1. | Sprawno wytwarzania - 1,00 1,00
2. | Sprawno przesy ania - 0,93 0,95
3. | Sprawno regulacji - 0,83 0,96
4. | Sprawno wykorzystania - 0,95 0,95
5. | Uwzgl dnienie przerw w ogrzewaniu w okresie -

tygodnia 1,00 1,00
6. | Uwzgl dnienie przerw w ogrzewaniu w gu doby - 1,00 1,00
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Audyt energetyczny (5)

5. Charakterystyka energetyczna budynku

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego

kKW,

4,99

65,4

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie c.w.u.

kKW

24,0

24,0

1.
2.
4

Sezonowe zapotrzebowanie na ciep o do ogrzewan
budynku z uwzgldnieniem sprawnai systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu

ia GJ/rok

1033

566

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciep o do
przygotowania C.w.u.

GJ/rok

368

368

Zmierzone zuwcie ciep a na ogrzewanie przeliczone
warunki sezonu standardowego i na przygotowanie
c.w.u. (su ce do weryfikacji przyjtych sk adowych
danych obliczeniowych bilansu ciep a)

na GJ/rok

1400

Wskanik sezonowego zapotrzebowania na ciepo d
ogrzewania budynku w standardowym sezonie
grzewczym z uwzglnieniem sprawnai systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu

o kWh/(nPxok)

249,95

136,95
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Audyt energetyczny (6)

Wykaz dokumentéw i danych niezb  dnych do wykonania audytu
Rok zako czenia budowy
Dokumentacja architektoniczno —budowlana obiektu/inwentaryzacja
Projekt instalacji c.0. i c.w.u., réd a ciep a /inwentaryzacja

Miesi czne zu ycie ciep a/paliwa w ostatnim sezonie grzewczym
(c.o.ic.w.u.)

Wielko zu ycia ciep e] wody
llo mieszka cow

Dane dotycz ce wykonanych dotychczas prac
termomodernizacyjnych
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Wspieranie termomodernizacji

Budynki mieszkalne i u.publ.

USTAWA
Z dnia 18 grudnia 1998r
(Dz.U. nr 162, poz.1121)

O wspieraniu przedsi wazi
termomodernizacyjnych
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Cele termomodernizacji

zmniejszenie zu Yycia energii w budynkach
mieszkalnych, budynkach zbiorowego
zamieszkania i samorz du terytorialnego
na cele ogrzewania i cwu

zmniejszenie strat energii w lokalnych
sieciach

cakowitalub cz  ciowa zamiana
konwencjonalnych  réde na
niekonwencjonalne, w tym odnawialne
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Przedsi wzi cie termomodernizacyjne (1)

Ulepszenie, w wyniku ktérego nast  puje
Zzmniejszenie rocznego zapotrzebowania na
energi o:
10% - przy modernizacji systemu grzewczego

15% - je eliinstalac)j zmodernizowano w latach
1985-2001

25% - w pozosta ych budynkach
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Przedsi wzi cie termomodernizacyjne (2)

oraz:

25% zmniejszenie energil pierwotnej przy
modernizacji rod a ciep a i sieci

20% kosztow zakupu ciep a — likwidacja lokalnego

rod aciepaipod czenie do scentralizowanego
rod a ciep a

zmiana konwencjonalnych  rode na
niekonwencjonalne
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Kredyt termomodernizacyjny - zasady

Bank Gospodarstwa Krajowego — banki komercyjne

Kredyt do 80% warto ci inwestycji
25% warto ci kredytu premia

Sp ata kredytu w ci  gu max 10 lat

Wykonanie audytu energetycznego

Miesi czne sp aty kredytu 1/12 kwoty rocznych
oszcz dno cikosztow energii, uzyskanych w wyniku
realizacji przedsi wzi cia

Ros._..
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Kredyt termomodernizacyjny - zasady

Wymagania ochrony cieplnej wg Ustawy o wspieraniu
termomodernizacji

Opor cieplny przegrody zewn  trznej po modernizacji —
Rmin=4,0 m2 K/W
Opor cieplny stropodachow i stropow pod nie
ogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami
Rmin = 4,5 m2 K/W
Dla stropodachdw nad nieogrzewanymi piwnicami i
zamknietymi przestrzeniami podpod ogowymi
Rmin = 2,0 m2 K/W
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Zasada kredytowania

OSZCZEDNOSCI

efekt OSZCZEDNOSCI

KOSZT
OGRZEWANIA

oszczednosc

KOSZT
OGRZEWANIA

OBECNIE PO MODERNIZAC]| PO SPtACIE KREDYTU

KOSZT
OGRZEWANIA

ey
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Rynek termomodernizacii

7,5min z 12,5 min mieszka wymaga termomodernizacji!
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Badanie termowizyjne

nosn W

Budynki obnaiaja swe prawdziwe oblicze
Termowizyjna kontrola budynku
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Przed termomodernizac] (listopad 2005)
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Po termomodernizacji (stycze 2006)
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Program Operacyjny
Infrastruktura i rodowisko

2007-2013

Priorytet X
Infrastruktura energetyczna przyjazna rodowisku

Dzia anie 10.1. - Zmniejszenie zu ycia energii pierwotnej i emisji CO2
Warto  projektu:
Minimalna warto  projektu 5 min euro.

Poziom dofinansowania:
do 85% kosztow kwalifikowanych

Dzia anie 10.2. - Wzrost wykorzystania OZE
Warto  projektu:
Minimalna warto  projektu 5 min euro.

Poziom dofinansowania:
Zgodnie z dopuszczalnymi pu apami pomocy publicznej
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Regionalny Program Operacyjny
Wojewodztwa pomorskiego
Na lata 2007-2013

O_PRIORYTETOWA 3
3.2.1. Kompleksowe przedsi wzi cia rewitalizacyjne
Warto _ projektu
Minimalna warto projektu w ramach 3.2.1. - 2 min euro;

O PRIORYTETOWA 5
rodowisko | energetyka przyjazna rodowisku
Warto  projektu
Minimalna warto projektu - 250 tys. euro .
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Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska
| Gospodarki Wodnej

Priorytety na rok 2007

4. Ochrona powietrza
4.1. Podwy szenie sprawno ci wytwarzania, przemys u, dystrybucji i
u ytkowania energii
4.2. Wzrost wytwarzania energii ze  rode odnawialnych, w tym biopaliw
budowa lub modernizacja elektrowni wodnych o mocy p oni e] 10 MWe

4.3.0chrona powietrza przed zanieczyszczeniem poprz ez zapobieganie |
ograniczenie emisji zanieczyszcze oraz 0szcz dzanie surowcow i energii

4.4.Zastosowanie technologii zapewniaj cych czystsz 1 energooszcz dn
produkc;j

[k
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wiadectwa energetyczne budynkdw (1)

Dyrektywa 2002/91/EC
w sprawie jako ci energetycznej budynkow

minimalne wymagania energetyczne dla  nowych budynkow
obowi zek analizy alternatywnych systemow grzewczych:
-zdecentralizowane rod a energii odnawialnej
-elektrociep ownie
-systemy scentralizowane
-pompy ciep a
dla budynkow nowych powy ej 1000 m2
obowi zek posiadania certyfikatow energetycznych
dla budynkow budowanych, sprzedawanych lub dzier awionych
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wiadectwa energetyczne budynkdw (2)

obowi zek regularnych przegl dow kot owni o mocach 20-100 kW
kot owni 0 mocach powy ej 100 kW co 2 lata
jednokrotnych inspekcji instalacji powy e 20 KW starszych ni 15 lat
obowi zek inspekcji instalacji klimatyzacyjnych powy ej 12 kW

Wdro enie dyrektywy od 1 stycznia 2006 roku
Obowi zek posiadania certyfikatu:
— dla nowych budynkow — od 1.01.2008
- dla budynkow istniej cych —od 1.01.2009
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wiadectwa energetyczne budynkdw (2)

Building Energy Performance > | As built: | In use:

Cartificate typs FULL Oper-
Building Type Offica Asset atlonal
Whols or part of building Whols buikiing Ratlng Rating

Very engrgy efficient

>

> WD

Mot energy efficient

Agzzet rating methad: UK Natena Sandare 2004| Calculated Actual
Operationgl rating method: UK Ofies Tallored Bencamarks 2002 48 33
Unite used: KQ COz[per 50 m of Net &rea per annum =|

Cecupancy leved Sguans metres Nel .SNaDe area Dar parson 14 12
Equizmant heat gain eval Wans par square metrs net 12 12
Wasky ocupancy houwrs Houts per wess o5 96
Heazing parformance ramngs aBcoera #a2Cozre
HVAC gerformancs raings f . fans and. seCozre #aCozre
|Lighting pertormancs riings Azcozrs aBcoers
Managsment rating (tor In-use perfarmancs any) sacoeFe

Intsmal Snvronmantal Quasty Mot aszessad

Risk Bval Mot asseszad

Furnar ntormation can be found In the Enargy Log Book

GB 2005

Dilrsciive 200284 /EC]
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wiadectwa energetyczne budynkdw (3)

W a ciciel nowego budynku, oddawanego do u ytkowania lub najmu:

Obci enia Korzy ci
Obowi zek uzyskania Mo liwo uzyskania
wiadectwa energetycznego budynku Czynszu najmu W Wysoko Ci
(koszt uzyskania wiadectwa) odpowiedniej do jako ci
budynku

ROSHq

Retrofitting of Social Housing
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wiadectwa energetyczne budynkdw (4)

W a ciciel nowego budynku przygotowanego do sprzeda y

Obci enia Korzy ci

Obowi zek uzyskania Mo liwo uzyskania

wiadectwa energetycznego budynku ceny sprzeda y

(koszt uzyskania wiadectwa) w wysoko ci
odpowiedniej do jako ci
budynku
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wiadectwa energetyczne budynkdw (5)

Nabywca lub nowy najemca budynku

Brak obci e Korzy ci

Wiarygodne i obiektywne
informacje o jako ci
energetycznej budynku oraz o
spodziewanych kosztach
eksploataciji
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Budownictwo pasywne (1)

Kryteria energetyczne budownictwa pasywnego:

- zapotrzebowanie na moc ciepin 10 -15 W/m?
- zapotrzebowanie na ciep o na cele ogrzewcze —max 1 5 kWh/(m?a)
- ca kowite zapotrzebowanie na energi pierwotn - max. 120 kWh/(m?a)
(ogrzewanie, c.w.u. i en. el. na cele domowe)

Intelligent Energy | :: OSH .
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Budownictwo pasywne (2)

_ Super-nsulation
S, U= 0153 WHMIK)

J-pane
fow-g-
glazing

fresh

alr j

filtar

airtcar i
heat

CHHARIUL A

subhsoil heat exchangar
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Budownictwo pasywne — cechy (3)

Zwarta forma budynku i dobra
izolacja:

przegrody dobrze zaizolowane, o niskim wspo  czynniku
przenikania ciep a nie przekraczaj cym 0.15 W/(m2K)

orientacja na po udnie z
uwzgl dnieniem zacienienia:

wykorzystanie energii pasywnej s  onecznej na etapie

projektowania budynku

niskoenergetyczne okna:

okna (oszklenie i ramy) o niskim wspd  czynniku przenikania
ciep a nie przekraczaj cym 0.80 W/(m2K), ze wspd czynnikiem
zysku ciep a ok. 50%.

szczelno
budynku:

przegréd zewn trznych

wymiana powietrza przez nieszczelno
wi kszani 0.6 h,

ciw po czeniach nie

pasywne wst pne podgrzewanie
wie ego:

wie e powietrze mo e by doprowadzane do budynku
podziemnymi kana ami z gruntowymi wymiennikami ciep  a.
Taki system zapewnia wst pne podgrzanie powietrza do
temperatury powy ej 5°C nawet w zimne dni.

efektywny odzysk ciep a ze zu ytego
powietrza w wymienniku ciep  a:

odzysk ciep a powy ej 80%.

ciep awoda u ytkowa
przygotowywana przy zastosowaniu
odnawialnych réde energii:

kolektory s oneczne i pompy ciep a.

energooszcz dne urz dzeniai
sprz ty u ytku domowego:

energooszcz dne lodowki, zamra arki, lampy, zmywarki,

suszarki na wyposa eniu domu pasywnego.

Intelligent Energy Europe
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Budownictwo pasywne (4)

Energy Rating k'w'h/[m#a)

300

B Houzehold Electncity —
O “Yentilation Electricity
B Hot W ater

200 B Heating —
160
: —

Curent  WSchvD  SBM 1980 WSchvD LowEnergy Passive
Ayerage 1994 1955 Haougze Haouge

250

n
=
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Budownictwo pasywne (7)

Passive Houses Hannover Kronsberg
ventilaion with heat ren:wery'
+4 602 € —
heat distribution |, ]
-1 925 € — :
X == roof +10 €/m*
pressu ::htl n te i
+163 € |
Surn of all oxiEtinvestiment costs  [-'termel wl
+5 1 r-| 3%-6fthe construct
costs slab on ground

0 S R +15 €/m=

=
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Przyk ady realizacji (1)
"EULEB - European high quality Low Energy Buildings"

Obiekt
Energieforum Berlin
W a ciciel
R+V Versicherung, Wiesbaden
i T ok S A\ g sy gg ety Kraj
: ' T : Niemcy
Miasto
Berlin
Adres
Stralauerplatz 34
U ytkownicy
ré ni
Rok budowy
2003

o B m
SR f

rrrrrrrrr
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Przyk ady realizacji (1)

Py - e
generator
/
* = current = l
line
Current
I = ol

4

kit old building k J

gas

- fuel | exhaust air| heat ground heat sorption -—
cell | heat pump | pump exchanger wheel

P heat

district heat +
L heat recovery ol solar panel
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Przyk ady realizacji (2)

Obiekt
Meyer Children’s Hospital
W a ciciel
Fondazione Meyer
Kraj
W ochy
Miasto
Florencja
Adres
Careggi
U ytkownicy
U ytkownicy szpitala
Rok budowy
2006
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Przyk ady realizacji (2)

AT i
| o A ol !I.';_cl' 'J'". { E
|Pvgeneralor\ E_"’ﬁ . 3Ji"f§ &
= curren
lime current
CHPM
2 electric ‘
chiller
2Heal pump |
| electnc |_J domestic |
chiller [ | hot water [
mb?;ﬁ-ler - 7 P heat
natural gas
Elektrociep ownia gazowa o mocy 7,5 MWel
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Przyk ady realizacji (2)

Pomieszczenia pacjentéw chronione
przed bezpo rednim dzia aniem s o ca
Pokrycie z blachy miedzianej

system fotowoltaiczny o mocy 30 kWp
] moduy szk o/szk o
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Przyk ady realizacji (2)

Po czony system zacienienia oraz wentylacj
pozwala na utrzymanie temperatury wewn tr
0 10 € poni ejtemperatury zewn trznej.

Intelligent Energy | ::

Kanay do wietlaj ce umieszczone

przed oknami pokoi pacjentow
Pozwol naoszcz dno do
60% energii na o wietlenie

_

ROH.

Retrofitting of Social Housing




Przyk ady realizacji (3)

Obiekt
Muzeum Bardini
W a ciciel
Miasto Florencja
Kraj
W ochy
Miasto
Florencja
Adres
Piazza dei Mozzi 1
Rok budowy
2003
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Przyk ady realizacji (3)

line current

Coaling/
heating pump

I—.

rotation |

! heat/cool |

r recovery <—|
.

P Leat

h' current

Intelligent Energy | ::

Szk o poch aniaj ce i ograniczaj ce
promieniowanie UV
do 75 mikrowat na 1 lumen

ROSHq

Retrofitting of Social Housing




Przyk ady realizacji (3)

System wentylacji dachowej:
-Mikro-wentylacja pod p ytkami
-Makro-wentylacja pod dachem

— =58
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Przyk ady realizacji (4)

Obiekt
National Centre of Renewable Energies
W a ciciel
Fundacion Cener-Ciemat
Kraj
Hiszpania
Miasto
Sarriguren (Navarra)
Adres
Ciudad de la Innovacion, 7
Funkcja
Biura, laboratoria
Rok budowy
2004
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Przyk ady realizacji (4)

Ogniwa fotowoltaiczne — 240 m2
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Przyk ady realizacji (4)

Przeciws oneczna os ona po udniowej fasady:
zewn trznaiwewn trzna

Intelligent Energy | :: ROSH .

Retrofitting of Social Housing




Przyk ady realizacji (4)

System wentylacji

Pasywne ogrzewanie s oneczne




Wi cej informacji

Intelligent Energy Europe
WWW.ec.europa.eu



Whioski

W budownictwie istnieje du y potencja 0szcz dno ci energii

Ustawa 0 wspieraniu inwestycji termomodernizacyjnych pozwala
na zaci gni cie kredytu do wysoko ci 80% kosztéw inwestycji oraz
uzyskania premii termomodernizacyjnej w wysoko ci 25% kredytu

W najbli szym czasie wejdzie w ycie Dyrektywa 2002/91/EU w
sprawie efektywno ci energetycznej budynkow

Budownictwo pasywne pozwala na kilkukrotne obni enie
zapotrzebowania na ciep o




dzi kuj zauwag

bape@bape.com.pl
www.bape.com.pl




